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Diagnéstico do Plano Municipal

da Agua de Mira

5.6 Mira

O concelho de Mira, com 124 km?® de &rea, localiza-se no extremo Sul da area da
AMRia e é composto por quatro freguesias: Mira, Seixo, Carapelhos e Praia de Mira
(Figura 5.41).

O concelho é atravessado por varias linhas de agua, entre elas, Vala da Corujeira,
Vala do Regente Rei, ribeira da Varziela e ribeira da Barrinha de Mira, as quais
canalizam as afluéncias de agua doce para o Canal de Mira da Ria de Aveiro. Neste
ambito é ainda de referir dois importantes planos de agua do concelho: a Lagoa de
Mira e a Barrinha de Mira.

A Céamara Municipal de Mira é a entidade gestora do sistema de abastecimento de
agua e do sistema de aguas residuais.

No que se refere aos instrumentos de gestao territorial de referir o Plano Director
[+]

Municipal (PDM) de Mira, aprovado pela Resolugdo de Conselho de Ministros n.?
83/94, de 16 de Setembro, que se encontra em fase de revisao.
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Figura 5.41 - Area geografica do concelho de Mira.

5.6.1 Forcas motoras

5.6.1.1 Populacao

No concelho de Mira em 2001 a populagao residente era de 12872 habitantes, tendo
sofrido um decréscimo entre 1991 e 2001 de 2,9%. Apenas na freguesia de Seixo se

regista um acréscimo de 5,8% da populagao nessa mesma década. A densidade
populacional é superior na freguesia de Carapelhos (195,41 hab/km?) (Quadro 5.60).

Quadro 5.60 - Populagao residente, por freguesia, em 1991 e 2001 no concelho de Mira.

Populacao Residente

Variagéo (%) Densidade
populacional
1991 2001 91/2001 (Hab/Km?)
Mira 13257 12872 -2,9 103,8
Mira 8044 7782 33 121,82
Seixo 1265 1339 58 84,59
Carapelhos 781 766 1,9 195,41
Praia de Mira 3167 2985 5,7 73,72

Fonte: Recenseamento da Populagao e da Habitacdo (Centro) - Censos 1991 e 2001.

No que diz respeito a populagado residente por faixa etéria, verifica-se entre 1991 e
2001 um decréscimo bastante acentuado da populagéo entre os 0 e 14 anos (26,6%)
e entre os 15 e 0s 24 anos (16%) (Quadro 5.61).

Quadro 5.61 - Populagao residente por faixa etaria no concelho de Mira.

Populacao Residente Variacdo entre 1991 e 2001 (%)
0-14 15-24 25-64 mais de 65 :
014 1524 2564 ™S
Ne % Ne % N2 % Ne %
1922 149 1769 13,7 6757 52,5 2424 18,8 -26,6 -16,0 42 18,5

Fonte: Recenseamento da Populagéo e da Habitagdo (Centro) — Censos 1991 e 2001.
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Na Figura 5.42 é notério o descrécimo acentuado da populagao das camadas mais
jovens, sobretudo até aos 19 anos.

oumais
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Populacdo residente (n?)
Figura 5.42 - Evolucao da populagéo residente no concelho de Mira, entre 1991 e 2001, por faixa etaria.

5.6.1.2 Sectores de actividade

No que respeita aos sectores de actividade entre 1991 e 2001 observa-se um
crescimento da populagao empregada nos sectores secundario e terciario sendo que
neste caso a percentagem duplicou. Em oposigao a populagao empregada no sector
primario diminuiu mais de 50% (Figura 5.43).

1991 2001

@ Priméario @ Secundario @ Terciario

Fonte: Recenseamento da Populago e da Habitagio (Centro) — Censos 1991 e 2001
Figura 5.43 - Populagao residente empregada, por sector de actividade no concelho de Mira.

5.6.2 Pressoes

5.6.2.1 Sistema de abastecimento de agua

O sistema de abastecimento de agua do concelho de Mira é constituido por duas
Zonas de Abastecimento (ZA's), designadamente, Lagoa e INOVA Cantanhede. A
ZA Lagoa é abastecida por uma captacao propria e a ZA INOVA Cantanhede
adquire agua a Empresa Municipal INOVA de Cantanhede (entidade gestora do
abastecimento de agua no concelho de Cantanhede).
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Quadro 5.62 - Zonas de abastecimento do concelho de Mira (2005).

Zona de abastecimento Povoacoes servidas Designacao da captacao
Lagoa Praia de Mira, Mira Lagoa
INOVA Cantanhede Mira Nascente EM INOVA

Figura 5.44 - Sub-sistemas e captagdes no concelho de Mira.
Origem e volumes captados
No Quadro 5.63 apresentam-se os volumes captados em 2005 no concelho de Mira.

Quadro 5.63 - Caracteristicas das captagoes e volumes captados no concelho de Mira.

Designagdo da Localizagdo Tipo Volume captado (m°)

captacdo (freguesia) 2004 2005
Lagoa Mira Furo - 920 000
Adaquirida a EM INOVA (Cantanhede) - 262 000
Total - 1182 000

Consumo de agua

Em 2005 o volume total de 4gua facturada foi de 732 000 m® nao havendo dados,
segundo informagoes fornecidas pela Camara por tipologia de consumidor.

Perdas de agua

Analisando o balango entre o volume total captado e o volume total consumido em
2005 observa-se a existéncia de um diferencial de 450 000, correspondente a 38,1%
de perdas de agua do sistema.
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5.6.2.2 Sistema de drenagem e tratamento de aguas residuais

A rede de drenagem do concelho de Mira é constituida por seis subsistemas (Figura
5.45) os quais entregam o efluente na sua totalidade a SIMRIA.

%
Arcal Lagoa S
[ cabeso Pross oy,
Q 2 4
Il Cosal de S8 Tomé [ Videirs do Sul

Figura 5.45- Sub-sistemas de drenagem no concelho de Mira.

Quantidade de aguas residuais produzidas

O concelho de Mira entregou & SIMRIA 120594 m® e 384925 m® em 2004 e em
2005, respectivamente.

5.6.2.3 Sistemas de rega
QOrigem e quantidade da dgua para rega dos espacos publicos

Os espacos publicos sao regados com agua da rede de abastecimento publico

(80%) e com agua de furos proprios (20%). No entanto ndo existe uma
contabilizacao dos respectivos gastos.

Numero e localizacao dos sistemas de regadio

A Camara Municipal de Mira nao tem dados relativamente a este ponto.
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5.6.2.4 Superficie irrigada

O concelho de Mira possui cerca de 8,5% da superficie irrigada da AMRia tendo
como principal origem de agua para rega desta superficie a agua subterranea a partir
de furos, pogos ou nascentes (cerca de 91%). Apenas 7,6% das exploragdes utilizam
0s cursos de agua naturais como origem de agua para rega (INE, 1999).

5.6.3 Estado

5.6.3.1 Disponibilidade de agua
Nao existem estudos de avaliagao da disponibilidade da agua.

5.6.3.2 Qualidade das linhas de agua superficiais
A Camara nao dispde de informagao.

5.6.3.3 Qualidade da agua para consumo humano
Monitorizacdo das captacdes do sistema de abastecimento

A camara Municipal de Mira ndo dispde de dados relativos a qualidade da agua das
captagoes.

Monitorizacdo da agua fornecida pelo sistema de abastecimento

Em 2004 verificaram-se em todas as ZA’s andlises em falta, sendo de destacar a ZA
de Leitbes com 100% das andlises regulamentares em falta para CR1 e CR2
(Quadro 5.64).

Quadro 5.64 - Analises regulamentares em falta por tipo de controlo, em 2004 no concelho de Mira.

5 Volume % analises em falta (N.2 analises)
:;’:;Efi:z distribuido Parametros em falta (N.2 analises)
(m®dia) CR1 CR2 CRI Total

Mira

Benzo(b)fluoranteno (1), Benzo(ghi)perileno (1),
Benzo(k)fluoranteno (1), Bromodiclorometano
32,25 9,32 (1), Bromoférmio (1), Cloroférmio (1),
(11) (11) Dibromoclorometano (1), Indeno (1,2,3-
cd)pireno (1), Pesticidas (1), Tetracloroeteno
(1), Tricloroeteno (1),

2000 685 0 0

Praia de
Mira

Benzo(k)fluoranteno (1), Benzo(ghi)perileno (1),
Benzo(k)fluoranteno (1), Bromodiclorometano
32,35 9,32 (1), Bromoférmio (1), Cloroférmio (1),
(11) (11) Dibromoclorometano (1), Indeno (1,2,3-
cd)pireno (1), Pesticidas (1), Tetracloroeteno
(1), Tricloroeteno (1),

2586 687 0 0

Presa

Escherichia coli (E. coli) (1), Bactérias
coliformes (!), Desinfectante residual (1),
Amonio (1), Cheiro (1), Condutividade (1), Cor
(1), Manganés (1), Nitratos (1), N2 de colénias a
22°C (1), N2 de colonias a 37°C (1),

8,33 25 32,35 22,03  Oxidabilidade (1), pH (1), Sabor (1), Turvagao

(3) (12) (11) (26) (1), Benzo(k)fluoranteno (1), Benzo(ghi)perileno

(1), Benzo(k)fluoranteno (1),
Bomodiclorometano (1), Bromoférmio (1),
Cloroférmio (1), Dibromoclorometano (1),
Indeno (1,2,3-cd)pireno (1), Pesticidas (1),
Tetracloroeteno (1), Tricloroeteno (1),

2000 274

Carromeu

23,53 6,78

435 148 0 0 (8) ®)

Benzo(ghi)perileno (1), Benzo(k)fluoranteno (1),
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Volume
distribuido
(m*/dia)

% analises em falta (N.2 analises)

CR2

Populacao
abastecida

Parédmetros em falta (N.2 analises)

CR1 CRI Total

Bomodiclorometano (1), Bromoférmio (1),
Cloroférmio (1), Dibromoclorometano (1),
Indeno (1,2,3-cd)pireno (1), Pesticidas (1),

Aménio (2), Cheiro (2), Condutividade (2), Cor
(2), Manganés (2), Nitratos (2), ¢ de colénias a
22°C (2), N2 de colénias a 37°C (2),
Oxidabilidade (2), pH (2), Sabor (2), Turvagao
(2), Clostridium perfringens (1), Aluminio (1),
Ferro (1), 1,2-dicloroetano (1), Antiménio (1),
Arsénio (1), Benzeno (1), Benzo(a)pireno (1),
Benzo(b)fluoranteno (1), Benzo(ghi)perileno (1),
Benzo(k)fluoranteno (1), Boro (1), Bromatos
(1), Bomodiclorometano (1), Bromoférmio (1),
Cadmio (1), Chumbo (1), Cianetos (1),
Cloretos (1), Cloroférmio (1), Cobre (1), Crémio
(1), Dibromoclorometano (1), Enterococos (1),
Fluoretos (1), Indeno (1,2,3-cd)pireno (1),
Merctrio (1), Niguel (1), Pesticidas (1), Selénio
(1), Sadio (1), Sulfatos (1), Tetracloroeteno (1),
Tricloroeteno (1),

100
(24)

100
(34)

80,63
(58)

Leitdes 749 17 0

No que diz respeito ao incumprimento do VP, verificam-se diversas violagoes
relativamente a parametros fisico-quimicos no controlo CR2 nas ZA’s de Mira, Praia
de Mira e Presa (Quadro 5.65).

Quadro 5.65 - Analises em incumprimentos ao Valor Paramétrico (VP) para os parametros fisico-quimicos por
tipo de controlo em 2004 no concelho de Mira.

ZA 1% analises em violagao ao VP (N.2 analises) Parametros em violacao
(N.2 analises)
CR1 CR2 CRI Total

Mira 0 16,92 (22) 0 7,26 (22) Amonio (7), Cor (1),
Manganés (11),
Oxidabilidade (2), pH (1)

Praia de Mira 0 20(12) 0 7,64 (12) Amonio (2), Cor (2),
Manganés (5),
Oxidabilidade (2), pH (1),

Presa 0 16,67 (5) 0 5,10 (5) Manganés (3),
Oxidabilidade (2)

Carromeu 0 0 0 0 -

Leitées 0 0 0 0 -

Monitorizacao da agua das fontes

A Camara Municipal de Mira néo disponibilizou informagao
agua das fontes.

sobre a qualidade da

Analises efectuadas a captacdes particulares

A Camara Municipal de Mira nao disponibilizou informag¢ao sobre a qualidade da
agua das captacoes particulares.
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Ambiente
Desenvolvimento

5.6.4 Respostas

5.6.4.1 Populacgao servida por rede de abastecimento de agua

No concelho de Mira, em 2001 cerca de 72% dos alojamentos estavam ligados a
rede de abastecimento publica (Figura 5.46).

Com dgua Sem agua
canalizada no ~canalizada
edificio mas f 2%
forado ==

alojamento
1%

Com agua
canalizada

(rede privada)
25%

Com agua
canalizada
(rede pablica)
72%

Fonte: INE, 2001, Recenseamento Geral da Populago e Habitagéo.

Figura 5.46 - Alojamentos familiares de residéncia habitual segundo a existéncia de dgua canalizada em 2001 no
concelho de Mira.

Em 2005, a taxa de cobertura da rede de abastecimento publico no concelho de Mira
é de 100% e a taxa de abastecimento é de 99%.

5.6.4.2 Populacao servida por rede de saneamento

No que se refere ao sistema de esgotos a situagao € pior, na medida em que apenas
22% dos alojamentos estavam em 2001 ligados a rede publica de drenagem (Figura

5.47).
Com sistema Sem sistema
de esgotos — deesgotos
(outras 2%
situagoes)

2% .
‘Comsistem™
de esgotos
(rede
publica)
22%

Comsistema
de esgotos
{sistema
particular)
4%

Fonte: INE, 2001, Recenseamento Geral da Populagéo e Habitagao.

Figura 5.47 - Alojamentos familiares de residéncia habitual segundo a existéncia de sistema de esgotos em 2001
no concelho de.

O nivel de atendimento em 2005 é de 35%.
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5.6.4.3 Tratamento de agua para consumo humano

A agua captada pela Camara (captacao da Lagoa) € sujeita a tratamento de filtragem
e cloragem.

5.6.4.4 Tarifdrio de agua

O Quadro 5.66 apresenta o tarifario da agua da rede de abastecimento publico no
concelho de Mira.

Quadro 5.66 - Tarifas de consumo de agua no concelho de Mira (desde Margo 2005).

. Preco
Tipo consumidor 3
(€/m’)
Escaldo 1 (0-5 m°) 0,25
Escaldo 2 (6-10- m%) 0,35
Doméstico Escaldo 3 (11-15m?) 0,43
Escaldo 4 (16-25 m?) 0,58
Escaldo 5 (> 25m?) 0,71
o Escaldo 1 (0-50 m?) 0,50
Comeércio e indstria - T
Escaldo 2 (> 50 m”) 0,75
Estabelecimentos do Estado, beneficiéncia, assisténcia, asilos,
associagoes desportivas, culturais ou recreativas sem fins 0,30
lucrativos
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