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MUNICIPIO DE MIRA
CAMARA MUNICIPAL

EDITAL N.° 58/15

------—-- Raul José Rei Soares de Almeida, Presidente da Camara Municipal de Mira, no uso
de competéncia propria e nos termos do disposto no n.° 1, do Artigo 17°, do Decreto-Lei n.°
306/2007, de 27 de agosto, torna publico a divulgacao dos dados da qualidade da agua

para consumo humano, referentes ao 2° trimestre do ano de 2015.

---------- Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a
verificag@o da qualidade da agua da rede publica, através de andlises periédicas efetuadas
na torneira do consumidor (rede predial), segundo o Programa de Controlo da Qualidade da

Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

---------- O resumo dos resultados das analises, efetuadas por um laboratério acreditado
(CESAB), os elementos informativos para o cumprimento das normas da qualidade e os
locais de amostragem nas trés zonas de abastecimento do Concelho (ZA 1 — Mira, ZA 2 -

Praia de Mira e ZA 3 — Leitdes) sdo apresentados nos anexos ao presente edital. ---—---------

---------- Para constar e para os devidos efeitos publica-se este edital e outros de igual teor

que serdo afixados nos locais proprios e publicados na pagina Internet da Camara

(www.cm-mira.pt).

Pagos do Concelho, 27 de agosto de 2015

O Presidente da Camara Municipal

()
(Raul José Rei So%res\de Almeida, Dr.)

----- Edital n.° 58/2015 -----
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ANEXOS

Divulgacdo dos dados da qualidade da dgua para consumo humano

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE MIRA (ZA 1) - CONCELHO DE MIRA 2¢ TRIMESTRE 2015
(Resumo das andlises da qualidade da 4gua da rede piblica, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua aprovado pela ERSAR) 01 abril a 30 junho
N.2 andlises %
Parémetro {unidades) :::::;ag;_é;:;}’;;,? Valores pties superiores | Cumpri t < Apitras POO) an:tses

minimo | Maximo VP do VP gendad realizad lizad:

Escherichia coli (Nf100 ml) a 0 0 4] 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,1 0,57 - - 3 3 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 < 0,05 < 0,05 o] 100% 2 2 100%
Numero de coldnias a 22 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 0 - 2 2 100%
Namero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 9 9 - 2 2 100%
Condutividade (S/cm a 202C}) 2500 585 659 o] 100% 2 2 100%
Cor [mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100% 2 2 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7,5 7,5 o] 100% 2 2 100%
Manganés (pg/L Mn) 50 40 41 0 100% 2 2 100%
Nitratos (mg/L NO5) 50 <1 <1 o] 100% 2 2 100%
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 23 2,4 1} 100% 2 2 100%
Cheliro a 252C (Factor de diluigdo) 3 <1 <1 0 100% 2 2 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 <l <1 0 100% 2 2 100%
Turvagdio (NTU) 4 <03 1,7 0 100% 2 2 100%

ZONA DE ABASTECIMENTO CONTROLADA: ZA 1 - Mira | PONTOS DE CONTROLO: CERCI — Mira - Cabecas Verdes; Fontanario — Carromeu; Restaurante Lagoa Azul - Lagoa.

AVERIGUACAO DA SITUACAQ DE INCUMPRIMENTO DO VALOR PARAMETRICO (causa e medida correctiva): Nao existiram incumprimentos.

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DA PRAIA DE MIRA (ZA 2) - CONCELHO DE MIRA 22 TRIMESTRE 2015
(Resuma das andlises da qualidade da 4gua da rede publica, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua aprovado pela ERSAR) 01 abril a 30 junho
2 i
Pardmetro (unidades) ;:::::;a;;_é;;i;;z':o? ool ':up::ﬂl:s Cumpr,:mento S Aniifame (PO an:;ses

minima | Méximo VP do VP dad lizad realizad

Escherichia coli (N/100 ml} (1] 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual (mg/L) 0,66 0,89 - 3 3 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 < 0,05 <0,05 0 100% 2 2 100%
Nimero de colénias a 22 2C (N/ml} Sem alteracdo anormal 0 a - - 2 2 100%
Numero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteracao anormal 0 a - - 2 2 100%
Condutividade (pS/cm a 202C) 2500 561 650 0 100% 2 2 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100% 2 2 100%
PH (Unidades pH) 26,5e<9 78 7.8 0 100% 2 2 100%
Manganés (ug/L Mn) 50 <10 24 o 100% 2 2 100%
Nitratos {(mg/L NO;) 50 <1 <1 0 100% 2 2 100%
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 <2 <2 0 100% 2 2 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluicio) 3 <1 Cai 1] 100% 2 2 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 <1 <1 0 100% 2 2 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,3 <0,3 0 100% 2 2 100%

ZONA DE ABASTECIMENTO CONTROLADA: ZA 2 - Praia de Mira | PONTOS DE CONTROLO: Pizzaria Horizonte — Barra de Mira; Parque Municipal de Campismo — Praia; Clube Nautico — Praia de Mira

AVERIGUACAO DA SITUACAO DE INCUMPRIMENTO DO VALOR PARAMETRICO (causa e medida correctiva): N3o existiram incumprimentos.

—- Edital n.° 58/2015 -~——
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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANC NA ZONA DE ABASTECIMENTO DOS LEITOES (ZA 3) - CONCELHO DE MIRA

20 TRIMESTRE 2015

(Resumo das andlises da qualidade da dgua da rede piblica, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua aprovado pela ERSAR) 01 abril a 30 junho
2 Val .2 %
Parametro (unidades) \f’i:::‘rntno DL 306 /2‘:0? ghtides ; ,an'ﬂms Cumpr S fnate O anzlelses
minimo | Maximo VP do VP dad; realizad: r
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 > 100 1 67% 3 3 100%
Bactérias colifarmes (N/100 ml) 0 0 >100 1 67% 3 3 100%
Desinfetante residual (mg/L) == < 0,05 0,22 — —- 3 3 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 < 0,05 0 100% 1 3 100%
Numero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal o] 0 - 1 £ 100%
Numero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteracdo anormal o] 0 1 1 100%
Condutividade {pS/em a 202C) 2500 521 521 0 100% i 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
PH (Unidades pH) 26,5e<9 7,6 7,6 o] 100% 1 1 100%
Manganés (ug/L Mn) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitratos® (mg/L NO;) 50 4,3 4,3 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L 0;) 5 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 259C (Factor de diluigio) <3 <1 <1 0 100% L 1 100%
Sabor a 25¢C (Factor de diluigio) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvacdo (NTU) 4 <03 <0,3 4] 100% 1 a 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 <20 <20 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 <0,002 | <0,002 0 100% 1 1 100%
Célcio (mg/L Ca) 73 73 1 1 100%
Chumbo (pg/L Pb) 25 <3 <3 0 100% 1 i 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) (1] 0 0 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0,061 0,061 0 100% 1 1 100%
Dureza total (mg/L CaC03) 238 235 - 1 1 100%
Enterococos fecais (N/100 mL} 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Ferro (pg/L Fe} 200 <10 <10 0 100% i 1 100%
Magnésio (mg/L Mg) 13 13 - 1 ik 100%
Niquel {ug/L Ni} 20 <5 <5 o] 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 <002 | <002 0 100% 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L): 0,10 < 0,005 | <0,005 0 100% 1 1 100%
Benzo(b)flucranteno (pg/L) <0,005 | <0,005 -— --- 1 1 100%
Benzo(k|fluoranteno (pg/L) - <0,002 | <0,002 - 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (pg/L) = <0,004 | <0,004 — 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (pg/L) < 0,004 | <0,004 - - 1 1 100%
Trihalometanos - total (pg/L): 100 5 s 0 100% 1 1 100%
Cloroférmio (ug/L) <3 <3 - - 1 1 100%
Bromoférmio (pg/L) 5 5 —- 1 1 100%
Bromodiclorometano( pg/L) <3 <3 i 1 100%
Dibromoclorometano (pg/L) - <3 <3 1 1 100%

ZONA DE ABASTECIMENTO CONTROLADA: ZA 3 - LeitBes | PONTOS DE CONTROLO: Café Luxemburgo — Leitdes; R. do Canal, 20 — Ramalheiro; Polo Educativo Sul - Lentisqueira.

NOTA 1: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta: INOVA - Empresa de Desenvolvimento Econdmico de Cantanhede. Neste 22 trimestre de 2015 apenas analisou-se os Nitratos,

AVERIGUACAO DA SITUACAO DE INCUMPRIMENTOS DOS VALORES PARAMETRICOS | CAUSAS: Incumprimentc a Escherichia coli e a Bactérias coliformes deveu-se a contaminacao da rede predial, derivado
de dgua com origem particular (ligagdo imprépria de pogo ou furo particular). | MEDIDA CORRETIVA; Detectada a causs, o responsavel pela rede predial foi, por escrito, esclarecide da irregularidade & do
problema de saude pblica, e notificado para desligar a sua captagdo particular, passando a sua rede predial a ser abastecida somente pela rede publica. Posteriores anélises de verificagio confirmaram a
resolugdo do problema, ndo tendo existido quaisquer incumprimentos aos VP.

—— Edital n.° 58/2015 —
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Zonas de Abastecimento, Captagdes e
Pontos de Amostragem da Qualidade da Agua
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