=
MUNICIPIO DE MIRA
CAMARA MUNICIPAL

EDITAL N.° 76/15

---------- Raul José Rei Soares de Almeida, Presidente da Cadmara Municipal de Mira, no uso
de competéncia propria e nos termos do disposto no n.° 1, do Artigo 17°, do Decreto-Lei n.°

306/2007, de 27 de agosto, torna publico a divulgagdo dos dados sobre a qualidade da

agua para consumo humano relativos ao 3° trimestre do ano de 2015.

---------- Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se
verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de analises periddicas efetuadas
na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua

(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

---------- O resumo dos resultados das andlises efetuadas por um laboratério acreditado, os
elementos informativos para o cumprimento das normas da qualidade e os locais de
amostragem nas trés zonas de abastecimento do Concelho (ZA 1 — Mira, ZA 2 — Praia de

Mira e ZA 3 — Leitdes) sdo apresentados nos anexos deste edital.

---------- Para constar e para os devidos efeitos publica-se este edital e outros de igual teor

que sergo afixados nos locais proprios e publicados na Internet em www.cm-mira.pt. ---------

Pacos do Concelho, 13 de novembro de 2015

O Presidente/a Camara Municipal

Ho Mm&

(Raul José Rei Sc‘lare& de Almeida, Dr.)

----- Edital n.° 76/2015 -----
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MUNICIPIO DE MIRA
CAMARA MUNICIPAL

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE MIRA {Z:Q 1) - CONCELHO DE MIRA 32 TRIMESTRE 2015
(resumo das andlises da qualidade da dgua da rede piblica, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua aprovado pela ERSAR) 01 jutho a 30 setembro
: Valor Paramétrico [VP) Valores obtidos [ N.# andlises » NEAniises(BCan) %
Parametro (unidades) fixado no DL 306/2007 — superiores | Cumprimento Andli
Minimo | Maximo VP do VP Agendadas | Realizadas realizadas
Escherichia coli (N/100 mi) 0 0 o] o] 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,08 0,47 - 3 3 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 <0,05 0 100% 3 3 100%
Nimero de coldnias a 22 2C (N/ml) Sem alteracdc anormal 2 0 3 3 100%
Nimero de colénias a 36 2C (N/ml) Sem alteragdeo anormal 2 6 3 3 100%
Condutividade (puS/cm a 202C) 2500 519 575 0 100% 3 3 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100% 3 3 100%
PH (Unidades pH) 26,5e <9 7.4 7.8 0 100% 3 3 100%
Manganés (pg/L Mn) 50 59 78 3 0% 3 3 100%
Nitrato (mg/L NO;} 50 <1 <1 0 100% 3 3 100%
Oxidabilidade (mg/L 0,) s <2 27 4] 100% 9. 3 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3 <1 <1 0 100% 3 3 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigio) 3 <1 <1 0 100% 3 3 100%
Turvacdo (NTU) 4 04 0,5 0 100% 3 3 100%
Aluminio (pug/L Al) 200 <20 <20 0 100% 1 1 100%
Antimdnio (pg/L Sb) S <1 <1 0 100% 1 1 100%
Arsénio (ug/L As) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Benzeno (pg/L) 1,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 <0,002 | <0,002 o] 100% 1 1 100%
Boro (mg/L B) 1,0 <01 <01 0 100% 1 1 100%
Bromato (ug/L BrO;) 10 <5 <5 1} 100% 1 1 100%
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Calcio (mg/L Ca) 64 64 == 1 ak 100%
Chumbo (ug/L Pb) 25 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cianeto (pg/L CN) 50 <10 <10 0 100% 4 1 100%
Cloreto {mg/LCl) 250 39 33 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 o] 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu} 2,0 0,035 0,035 0 100% 1 1 100%
Cromio (pg/L Cr) 50 <5 <5 a 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano (pg/L) 3,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Dureza total (mg/L CaC03) 208 208 - = 1 1 100%
Enterococos fecais (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 606 606 0% 1 1 100%
Fluoreto (mg/L F) 1,5 0,12 0,12 0 100% 1 1 100%
Magnésio (mg/L Mg) 12 12 — 1 1 100%
Merciirio (ug/L Hg) 1 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Niguel {pg/L Ni) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Nitrito (mg/L NO,) 0,5 <0,02 | <002 0 100% 1 1 100%
Selénio {ug/L Se) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sédio {mg/L Na} 200 49 49 0 100% 1 1 100%
Sulfato (mg/L S0,) 250 125 125 0 100% 1 1 100%
Soma do Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno (ug/L) - <3 <3 1 1 100%
Tricloroeteno (pg/L) <0,5 <05 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {pg/L): 0,10 <0,005 | <0,005 0 100% 1 1 100%
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - <0,005 | <0,005 - 1 1 100%
Benzo(k)flucranteno (pg/L) <0,002 | <0,002 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (pg/L) - <0,004 | <0,004 = 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (pg/L) <0,004 | <0,004 1 1 100%
Trihalometanos - total (ug/L): 100 41 41 0 100% 1 1 100%
Cloroférmio (ug/L) - 16 16 - - 1 1 100%
Bromoférmio (ug/L) <3 <3 1 1 100%
Bromodiclorometano( pg/t) 15 15 - - 1 1 100%
Dibromoclorometano (pg/L) 10 10 1 1 100%
Pesticidas — total (ug/L) 0,50 <0,14 <0,14 0 100% i 1 100%
Alacloro (pg/L) 0,10 <0,14 <0,14 0 100% 1 1 100%
Atrazina (pg/L) 0,10 <0,14 <0,14 0 100% 1 1 100%
Bentazona (pg/L) 0,10 <0,14 <0,14 0 100% 1 1 100%
Desetilatrazina (ug/L) 0,10 <0,14 <0,14 0 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina (ug/L) 0,10 <0,14 <0,14 ] 100% 3 1 100%
Diurdo (pg/L) 0,10 <0,14 <0,14 0 100% 1 1 100%
Linurdo (pg/L) 0,10 <0,14 <0,14 0 100% 1 1 100%
Terbutilazina (ug/L) 0,10 <0,14 <0,14 0 100% 1 1 100%

ZONA DE ABASTECIMENTO CONTROLADA: 7A 1 - Mira | PONTOS DE CONTROLO: Café Cebola — Casal de 5. Tomé; Café Copa’s Bar — Mira; Extensdo de Saude — Seixo

AVERIGUACAO DA SITUACAO DE INCUMPRIMENTOS DO VALOR PARAMETRICO | CAUSAS: (3} incumprimentos a Manganés e {1} a Ferro devido s caracteristicas naturais da agua na sua origem (captagdes
da Lagoa). A Autoridade de Satde de Satde ndo emitiu pareceres sobre incumprimentos. | MEDIDAS CORRETIVAS: Por se tratarem de pardmetros cujos incumprimentas sio frequentes (derivados das
propriedades da dgua bruta) e como as entidades de saide (ARS) e de regulagio (ERSAR) ndo emitiram pareceres sobre estes incumprimentos, nac foram tomadas quaisquer medidas corretivas de curto
prazo. No entanto estdo a desenvolver-se estudos com vista a redugio do Ferro e do Manganés na dgua, como fase de tratamento permanente na ECTA da Lagoa (estagdo de captaco e tratamento de agua).

—- Edital n.° 76/2015 —
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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANQ NA ZONA DE ABASTECIMENTO DA PRAIA DE MIRA (ZA 2) - CONCELHO DE MIRA 32 TRIMESTRE 2015
(resumo das andlises da qualidade da dgua da rede publica, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua aprovado pela ERSAR) 01 julho a 30 setembro
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos | N.# andlises » N.2 Andlises (PCQA) 3
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 - superiores | Cumpri Anéllses
Minimo | Méximo VP do VP Agendadas | Realizadas realizadas
Escherichia colil (N/100 ml) 0 0 0 o] 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual (mg/L} --- 0,39 0,47 - 3 3 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 < 0,05 <0,05 0 100% 3 3 100%
Numero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragio anormal 0 27 - s 3 3 100%
Numero de coldnias a 36 2C (N/ml) Sem alteragdc anormal 2 18 - 3 3 100%
Condutividade (1S/cm a 202C) 2500 530 552 0 100% 3 3 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100% a 3 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7.7 7,9 0 100% 3 3 100%
Manganés (pg/L Mn) 50 12 39 0 100% 3 3 100%
Nitrato (mg/L NO3) 50 <1 <1 0 100% E] 3 100%
Oxidabilidade (mg/L O;) 5 <2 <2 0 100% 3 3 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigio) 3 <1 <1 0 100% 3 3 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 <1 <1 0 100% 3 3 100%
Turvacdo (NTU) 4 <0,3 <0,3 0 100% 3 3 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 <20 <20 ] 100% ! 1 100%
Antiménio (pg/L Sb) 5 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Arsénio (ug/L As) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Benzeno (ug/L) 1,0 <05 <05 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 <0,002 | <0,002 0 100% 1 1 100%
Boro (mg/L B) 1,0 <0,1 <0,1 0 100% 1 1 100%
Bromato (pg/L BrO;) 10 <5 <5 4] 100% 1 1 100%
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Célcio (mg/L Ca) -- 61 61 1 1 100%
Chumbo (pg/L Pb) 25 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cianeto {ug/L CN} 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cloreto (mg/L Cl) 250 34 34 Q 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) a Q 0 o] 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0,23 0,23 o] 100% 1 5 § 100%
Crémio (pg/L Cr) 50 <5 <5 o] 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano (ug/L) 3,0 <0,5 <05 o] 100% i E 1 100%
Dureza total (mg/L CaCO3) --- 215 215 1 1 100%
Enterococos fecais (N/100 mL) 0 a 0 o] 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 129 129 0 100% 1 1 100%
Fluoreto (mg/L F) 15 0,075 0,075 o] 100% 1 1 100%
Magnésio (mg/L Mg) 15 15 - 1 1 100%
Merciirio (ug/L Hg) 1 <0,3 <0,3 o] 100% 1 1 100%
Niguel (pg/L Ni) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Nitrito (mg/L NO;) 0,5 <002 | <002 0 100% 1 1 100%
Selénio (pg/L Se) 10 <1 <1 o] 100% 1 X 100%
Sédio (mg/L Na) 200 41 41 0 100% 1 1 100%
Sulfato (mg/L 50,) 250 144 144 0 100% 1 1 100%
Soma do Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno (pg/L) - <3 <3 - et 1 1 100%
Tricloroeteno (ug/L) - <0,5 <05 - 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (pg/L): 0,10 < 0,005 | <0,005 0 100% 1 1 100%
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - < 0,005 | <0,005 - 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) o <0,002 | <0,002 —- 3 1 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/L) <0,004 | <0,004 1 1 100%
indeno(1,2,3-cd)pirena (pg/L) <0,004 | <0,004 1 1 100%
Trihalometanos - total (pg/L): 100 15 15 0 100% 1 1 100%
Cloroférmio (pg/L) - <3 <3 -- 1 1 100%
Bromoférmio (pg/L) - 7 7 - - 1 T 100%
Bromodiclorometano( ug/L) - 3 3 -- 1 1 100%
Dibromoclorometano (ug/L) --- 5 5 1 1 100%
Pesticidas - total (pg/L) 0,50 <0,14 <0,14 0 100% 1 1 100%
Alacloro (ug/)] 0,10 <014 | <014 0 100% 1 1 100%
Atrazina (pg/L) 0,10 <0,14 <0,14 0 100% 1 1 100%
Bentazona (pg/L) 0,10 <0,14 <0,14 o] 100% 1 1 100%
Desetilatrazina (pg/L) 0,10 <0,14 <0,14 0 100% 1 5} 100%
Desetilterbutilazina (pg/L) 0,10 <0,14 <0,14 0 100% 1 1 100%
Diurdo (ug/L) 0,10 <0,14 <0,14 0 100% 1 1 100%
Linurdo (ug/L) 0,10 <0,14 <0,14 a 100% 1 1 100%
Terbutilazina (pg/L) 0,10 <0,14 <0,14 a 100% 1 1 100%

ZONA DE ABASTECIMENTO CONTROLADA: ZA 2 - Praia de Mira | PONTOS DE CONTROLO: Papelaria — Miravillas - Praia de Mira; Café Ancara — Barra de Mira; Parque de Campismo Municipal - Praia de Mira.

AVERIGUACAO DA SITUACAO DE INCUMPRIMENTO DO VALOR PARAMETRICO (causa e medida correctiva): Ndo existiram incumprimentos.

—— Edital n.° 76/2015 -——
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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANG NA ZONA DE ABASTECIMENTO DOS LEITOES (ZA 3) - CONCELHO DE MIRA 3¢ TRIMESTRE 2015
(resumo das andlises da qualidade da dgua da rede publica, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua aprovado pela ERSAR) 01 julho a 30 setembro
]
Pardmetro (unidades) y:l::;op::&é;;:;z(ovo? Nolorenbiioes I:;.tp:"riér:irs:ss CHmp:i{,mento B RnGes (o) An:léises

Minimo | Méaximo VP do VP dad Realizad realizad

Escherichia coli (Nf100 ml) a 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 mi) Q 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual (mg/L) — 0,23 0,30 -—- 3 3 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 <0,05 o] 100% 1 b1 100%
Numero de colénias a 22 ¢C (N/ml) Sem alteragdo anormal o] a e 1 1 100%
Numero de colénias a 36 2C (N/mi) Sem alteracdo anormal 0 a - 1 1 100%
Condutividade (pS/cm a 202C}) 2500 457 457 0 100% 1 ki 100%
Cor {mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5e =9 7.8 7.8 0 100% 1. 1 100%
Manganés (pg/L Mn) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrato” (mg/L NOs) 50 43 43 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluicio) 3 <1 <1 o 100% i 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagdo {NTU) 4 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%

ZONA DE ABASTECIMENTO CONTROLADA: ZA 3 — Leitdes | PONTOS DE CONTROLO: Café Joanita — Colmeal; Café Esplanada — Cavadas; Café MEPS — Corujeira.

NOTA 1: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta e que fornece a dgua 3 ZA 3 — Leitdes: INOVA - Empresa de Desenvolvimento Econémico de Cantanhede.

AVERIGUACAO DA SITUACAO DE INCUMPRIMENTO DO VALOR PARAMETRICO (causa e medida correctiva): N3o existiram incumprimentos,

-—— Edital n.° 76/2015 -—
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Zonas de Abastecimento, Captagdes e

Pontos de Amostragem da Qualidade da Agua
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