MUNICIPIO DE MIRA
CAMARA MUNICIPAL

EDITAL N.° 81/17

QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
(resumo dos dados do 3° trimestre de 2017)
----——--—- Raul José Rei Soares de Almeida, Presidente da Camara Municipal de Mira, no uso
de competéncia prépria e nos termos do disposto no n.° 1, do Artigo 17°, do Decreto-Lei n.°

306/2007, de 27 de agosto, torna publico a divulgagdo dos dados sobre a qualidade da

agua para consumo humano relativos ao 3° trimestre de 2017.
---------- Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, com alteragbes
introduzidas no Decreto-Lei n°® 92/2010, de 26 de julho, e com o Decreto-Lei n°® 23/2016, de
3 de junho procedeu-se a verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de
analises periodicas mensais efetuadas na torneira do consumidor, segundo o Programa de

Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente — Entidade

Reguladora do Servigo de Aguas e Residuos (ERSAR).
---------- O resumo dos resultados das andlises efetuadas por um laboratério acreditado, os
elementos informativos para o cumprimento das normas da qualidade e os locais de

amostragem nas trés zonas de abastecimento do Concelho de Mira (ZA 1 — Mira, ZA 2 —

Praia de Mira e ZA 3 — Leitdes) séo apresentados no anexo deste edital.
---------- Para constar e para os devidos efeitos publica-se este edital e outros de igual teor

que seréo afixados nos locais proprios e publicados na Internet em www.cm-mira.pt. —-------
Pacos do Concelho, 03 de novembro de 2017

O Presidente da Camara Municipal

YN

(Raul José Rei So es de Alme da, Dr.)
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MUNICIPIO DE MIRA
CAMARA MUNICIPAL

r CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE MIRA (ZA 1) - CONCELHO DE MIRA 38 TRIMESTRE 2017
(resumo das analises da qualidade da dgua da rede piblica, de acordo com o Programa de Controlo da Qualidade da Agua aprovado pela ERSAR) 01 julho a 30 setembro
N.2 andlises % L
. ( des) mp;amlz‘;? Valores obtidos 2 oI .ﬂ-* Anélises [PCOA) - ,‘

i Minimo | Méximo vP da VP Agendadas | Realizadas | realizadas
Eschertchia coll (N/100 mi) o 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias collformes (N/100 ml) (4 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual {(mg/t) - 0,16 0,36 & a . - o
Aménio (mg/L NHy) 0,50 < 0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Ndmera de coldnias a 22 #C (N/mi) Sem alteragdo anormal 15 15 - - 1 1 100%
Nimero de coldnias a 36 2C (N/mi) Sem alteragéio anormal 5 5 — - 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 200€) 2500 556 556 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PCo) 20 <5 <5 | 0 100% 1 1 100%
pH (Unidadas pH} 265e 59 74 7.4 0 100% 1 1 '100%
Mangands (ug/L Mn) 50 57 | 57 1 0% 1 1 100%
Nitrato (mg/LNOs) 50 <1 <1 Uﬁ 100% ) 1 1 1003‘
Oxidahilidade (mg/L 0z} 5 3,2 3,2 0 100% 1 1 '100%
Chelro a 252C (Factor de diluicBo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigio) i 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagio (NTU) i 4 04 04 0 100% 1 1 100%
Ahmﬁriiob._ll.m. § 200 <20 <20 0 100% 1 1 100%
Antimdnio (g/1. Sb) | i85 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Arsénio (g/L As) ! 10 <1 <1 0 100% i 1 - 100%
Benzeno (jg/L) i 1,0 <05 <0,5 0 100% 1 1 - 100%
Benzo{a)pireno (ug/L) i 0,010 <0,002 | <0,002 0 100% 1 1 . 100%
Boro{mg/L B} | 1,0 <01 <01 | 0 100% 1 1 100%
Bromato (ug/L BrO,) i 10 <5 <s | 0 100% 1 1 - 100%
Cédmio (pg/L Cd) 5,0 <1 <1 | 0 100% 1 1 1100%
Céicio (mg/L Ca) 7 —- 64 64 — - 1 1 | 100%
Chumbo (ug/L Ph) 25 <3 <3 1 0% 1 1 100%
Claneto {pg/L CN) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cloreto (mg/L Cl) 250 41 41 0 100% 1 1 100%
Clostridi fringens {N/100mi) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg/t. Cu) 2,0 <001 | <001 0 100% 1 1 100%
Crémio (pg/LCr) 50 <5 <5 0 100% 1 1 100%
1,2~ dicloroetano (g/L) 30 <0,5 <0,5 0 100% i 1 100%
Dureza total (mg/L CaCO3) = w0 | 40 I = i 1 100%
Enterococos facals (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Ferro (g/L Fe) 200 500 500 1 0% 1 1 100%
Fluoreto (mg/L F) 1,5 0,10 0,10 0 100% 1 1 - 100%
Magnésia (mg/L. Mg) - 9,8 9,8 e i 1 1 100%
Merciirio (ug/L Hg) “ 1 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Niguel (g/L NI} 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Nitrito (mg/L NO;) 0,5 <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
Selénio (ug/L 5e) 10 <1 <1 1 100% 1 1 100%
Sédio (mg/L Na) 200 44 44 0  100% 1 1 100% -
Sulfatos (mg/L50.} ; 250 100 100 | o | 100% 1 1 100%
Soma do Tetrad & Tricloroeteno (ug/l): | 10 <3 <3 | 0 100% 1 1 100%

Tetracloroeteno (ug/L) — <3 <3 - — 1 1 100%
Triclorgeteno (ug/L) — <05 <0,5 - - 1 i 100%
Hidrocarb dticos Policidicos (ug/L): 0,10 <0,005 | <0,005 0 100% 1 1 100%
Benzofb)fluora {ng/t) | L <0,005 | <0,005 . - 1 1 100%
Benzo(k)fiucranteno (ug/t) = <0002 | <0,002 R e 1 1 100%
Bemzo{ghilperlleno (1g/L) - <0,004 | <0,004 - - 1 1 100% -
Indenof1,2,3-cd)pireno (ug/L) -- <0,004 | <0,004 - — 1 1 100%
Trihalometanos - total (sg/L): 100 19 19 0 100% 1 1 - 100%
Cloroférmio (pg/L) s 9 9 - =, 1 1 100%
B Grmio (ug/L) F <3 <3 e = 1 1 100%
Bromodiclorometanol pg/L) - [ 6 — - X 1 100%
Dibromoclorometano (ug/L) — 4 4 - - 1 1 100%
Pesticidas — totals {ug/L) 0,50 <0,14 0 100% 1 1 100%
Alacloro {ug/L) 0,10 <0,14 0 100% 1 1 100%
(/L) 0,10 <0,14 0o 100% 1 1 100%
Desetiiterbutiiazina (/L) 0,10 <0,14 0 100% 1 1 100%
Diurdo (ug/L) 0,10 < 0,14 0 100% 1 i 100%
MCPA (ug/L) 0,10 <0,14 0 100% 1 1 100%
Terbutilazina (pg/L) 0,10 < 0,14 Q 100% 1 1 100%
Alfa total (Ba/L) ! 0,1 3,38 1 0% 1 1 100%
Beta total (Bq/L) 1,0 0,64 0 100% 1 1 100%
Dose Indicativa (msv) 0,10 Em curso | Em curso 0 100% 1 1 100%
Raddo (Bq/L) 500 107 107 | 0 100% 1 1 100%

ZONA DE ABASTECIMENTO CONTROLADA: ZA 1 - Mira | PONTOS DE CONTROLO: Fontenario do Largo da Presa; Fontenario do Largo da Valeirinha; Café Amade - Seixo.

AVERIGUACAOD DA SITUACAQ DE INCUMPRIMENTO DO VALOR PARAMETRICO (causas e medidas corretivas): Os incumprimentos registados devem-se as carateristicas naturais (hidrogeoldgicas) da origem
de agua (captagdes da Lagoa de Mira}. Para o Ferro e Manganés, ndc se tomaram medidas corretivas por ndo haver risco para a saude (parecer da AS ou por auséncia de parecer) mas as analises de verificacio
posteriores ndo revelaram incumprimentos nesses parametros. Como medidas corretivas para minimizar ou anular futures incumprimentos a Ferro e a Manganés e a Alfa total (ende ainda decorre o processo
de averiguacdo da atividade radioativa) esta Entidade Gestora, em articulacio com a Entidade Reguladora de Aguas e Residuos e a Autoridade de Satde, encontra-se a desenvolver um estudo para
implementar medidas necessarias para melhorar a qualidade da dgua captada na Fstagio de Captagio e Tratamento de Agua da Lagoa de Mira.

—-- Edital n.” 81/2017 ——
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MUNICIPIO DE MIRA
CAMARA MUNICIPAL

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANG NA ZONA DE ABASTECIMENTO DA PRAIA DE MIRA (ZA 2) - CONCELHO DE MiRA 32 TRIMESTRE 2017
{resumo das analises da qualidade da agua da rede piblica, de acordo com o Programa de Controlo da Qualidade da Agua aprovado pela ERSAR) 01 juiho a 30 setembro
S Valores obtid N.2 andlises %
Pcameton tonldoon) m e Iz{:.;) : i Rt N.2 Andlises ﬂ’CQ?} : AII:I&NI
‘ Minimo | Méximo VP doVP | Agendadas | Realizadas | realizadas
Escherichia coll (N/100 mi) _ 4 0 0 0 100% 3 3 | 100%
Bactérias coliformes (N/100 mi) i 0 0 1 1 66% 3 3 100%
Desinfetante residual {mg/L) : - 0,06 0,63 — - 3 3 100%
Aménio {mg/L NH,) ! 0,50 <0,05 | <005 0 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 22 2C (N/ml) : Sem alterago anormal 1 1 = = 1 i 100%
Numero de colénias a 36 2 N/ml) ] Sem alteragéo anormal 0 0 = o 1 1 100%
Condutividada (S/em a 2080) $ 2500 585 585 0 100% 1 1 100%
Cor {mg/L PtCa) k 20 <5 <5 0 100% 1 1 | 100%
pH (Unidades pH) 265e <9 7.8 78 0 100% 1 1 100%
‘Manganés (/L Mn) 50 21 21 1 0% 1 1 100%
Nitrato (mg/LNO;) 50 <1 <1 0 100% 1 1 100%.
| Oxidabilidade (mg/L 0z} 5 <2 <2 0 100% i 1 100%
Cheiro a 259C (Factor de diluigiio) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a252C (Factor de diluicio) e o <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) ! 4 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Juminio {pg/L Al) : 200 <20 <20 ] 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) j 5 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Arsénio (ug/L As) ¥ 10 1 1 0 100% 1 1 100%
Benzeno (ug/L) TR <0,5 <0,5 0 100% 1 1 "100%
Benzo(a)pireno {ug/L) : - .‘ 0,010 <0,002 | <0,002 0 100% 1 1 100%
Boro [mg/LB) i 1,0 <0,1 <0,1 0 100% 1 i ~ 100%
Bromato (ug/L BrO;) 10 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Cadmio (ug/L Cd) LY <1 <1 0 100% 1 1 100%
Célcio (mg/1. Ca) % 61 61 - = 1 1 100%
Chumbo (ug/L Pb) 25 6 6 | 1 0% 1 1 | 100%
Claneto (ug/L CN) i 50 <10 <10 | o 100% 1 1 100%
Cloreto {mg/L C1) i 250 37 37 | 0 100% 1 1 1100%
Ck perf (N/200mi) ] 0 0 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 <000 | <0,01 0 100% 1 1 100%
Crémio (pg/L Cr) : i 50 <5 <5 0 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano (pgfL) 3,0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 1100% .
Dureza total (mg/L CaC03) i - 59 59 - - 1 1 100%
Enterococes facais {N/100 mL) ) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Ferro (pg/L Fe) 200 160 160 1 0% 1 1 100%
Fluoreta (mg/L F) i 15 0,14 0,14 0 100% 1 1 100%
Magnésio {me/L Mg) ‘ e 14 14 = = 1 1 100%
Merciirio (ug/L Hg) ; 1 <0,3 <0,3 ] 100% 1 ;3 100%
‘Niquel (ug/L Ni} 20 <5 <5 o 100% 1 1 100%
Nitrito {mg/L NO,) 0,5 <0,02 | <002 0 100% 1 1 100%
Selénio (pg/L Se) ] 10 <1 <1 0 100% 1 1 | 100%
Sédio (mg/L Na) : 200 47 47 0 100% 1 1 100%
Sulfatos (mg/L 50,) ! 250 146 146 0 100% 1 1 100%
Soma do Tetracl & Tric (ug/L): 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno (ug/L) - <3 <3 — -— 1 1 100%
Tricloroeteno (ug/L) e <0,5 <0,5 0 . 1 1 100%
Hidrocarb ArométicosF (ghth 0,10 <0,005 | <0,005 0 100% 1 i 100%
Benzo{b)fiucrantenc - <0,005 | <0,005 - - 1 1 100%
Benzo{kfluora (ng/L} = <0,002 | <0,002 = — 1 1 100%
Benzolghlperileno (ug/L) — <0,004 | <0,004 - — 1 1 100%
Indenol{1,2,3-cd)pireno (pg/L) - | <0,004 | <0,004 - —_ 1 1 100%
total (ug/L): | 100 24 24 0 100% 1 1 100%
Cloroférmio (pg/L) o 4 4 e — 1 1 100%
Bromoférmio (ug/L) - 6 6 -— - 1 1 100%
Bromodidorometanof pg/L) = 6 6 - - 1 1 100%
Dby | fug/L} - 8 g — - 1 1 100%
Pesticidas — totals (ug/L) 0,50 <0,14 | <0,14 0 100% 1 1 100%
Aladoro (pg/L) 0,10 <0,14 | <014 0 100% 1 1 100%
azona (ug/L) 0,10 <014 | <014 0 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina (ug/L) 0,10 <0,14 <0,14 0 100% 1 1 100%
Diurdo (ug/L) 0,10 <014 | <0,14 0 100% 1 1 100%
MCPA (ug/L) 0,10 <0,14 | <014 0 100% 1 1 100%
Terbutilazina (pg/L) 0,10 <0,14 | <014 0 100% 1 1 100%
Alfa total (Ba/L) | 0,1 2,08 2,08 i 0% 1 i 100%
Beta total {Bq/L) i 1,0 0,62 0,62 0 100% 1 1 100%
Dose Indicativa (mSv) 0,10 Em curso | Em curso 0 100% 1 1 100%
Radsio (Bg/L) 500 41 41 0 100% 1 1 100%

ZONA DE ABASTECIMENTO CONTROLADA: ZA 1 - Mira | PONTOS DE CONTROLO: Parque de Campismo Municipal; Café Laranjeiro — Aredo — Barra de Mira; Clube Nautico - Praia de Mira.

AVERIGUACAO DA SITUAGAO DE INCUMPRIMENTO DO VALOR PARAMETRICO (causas e medidas corretivas): O incumprimento a Bactérias coliformes deve-se, muito provavelmente, a falta de desinfetante
na agua. Aguarda andlise de verificacdo. O incumprimento a Alfa total deve-se as carateristicas naturais (hidrogecldgicas) da origem de dgua. Como medida corretiva para minimizar ou anular futuros
incumprimentos a Alfa total (onde ainda decorre o processo de averiguagio da atividade radioativa) esta Entidade Gestora, em articulagio com a Entidade Reguladora de Aguas e Residuos e a Autoridade de
Satide, encontra-se a desenvolver um estudo para implementar medidas necessarias para melhorar a qualidade na dgua captada na Estagdo de Captago e Tratamento de Agua da Praia de Mira.

-—- Edital n.° 81/2017 ——
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MUNICIPIO DE MIRA
CAMARA MUNICIPAL

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DOS LEITOES (ZA 3) — CONCELHO DE MIRA 30 TRIMESTRE 2017
{resumo das andlises da qualidade da agua da rede plblica, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua aprovade pela ERSAR) 01 julho a 30 setembro
i = ; - -
— e ) Y YT S
i Minimo | Méximo | vp doVP | Agendadas | Realizadas | realizadas

Escherichia coll (N/100 mi) T 0 0 0 0 e - : e
Bactérias coliformes {N/100 mi) i 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual {mg/L) i o 0,12 0,49 =3 e 3 3 -100%
Amdnia (mg/L NH,) 0,50 <005 | <005 0 100% 1 i | 100%
Niimero de colnias 2 22 2€ (N/mi) i Sem alteragdo anormal 0 0 i SR 1 1 To0%
Nimera de colénias a 37 2C (N/ml) | Sem alteraghio anormal 0 0 & o 1 1 100%
Condutividade (uS/om a 208C) 2500 483 483 0 100% 1 1 100%.
Cor (mg/L PtCo) | 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5e<9 7.3 7.3 0 100% 1 1 100%
Mangands (ug/L Mn) | 50 <10 <10 0 100%. 1 1 100%
Nitrato" (mg/L NO,) 50 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 259C (Factor de diluigio) | 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25C (Factor de diluigiin) l 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagdio (NTU) i 4 03 03 0 100% 1 1 100%

ZONA DE ABASTECIMENTO CONTROLADA: ZA 3 - Leitdes | PONTOS DE CONTROLO: Café Esplanada - Cavadas; Café Joanita — Colmeal; Café Contraste — Corticeiro de Babto.

NOTA 1: Pardmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta - INOVA - Empresa de Desenvolvimento Econdmico de Cantanhede.

AVERIGUACAO DA SITUAGAO DE INCUMPRIMENTO DO VALOR PARAMETRICO (causa e medida corretiva): Nio existiram incumprimentos na ZA3 - Leitdes durante o 3¢ trimestre de 2017.

-—- Edital n.° 81/2017 —-
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MUNICIPIO DE MIRA
CAMARA MUNICIPAL

Programa de Controlo da Qualidade da Agua
para Consumo Humano 2017 - Concelho de Mira A Of

Zonas de Abastecimento, Captacdes e Pontos de Amostragem da Qualidade da Agua N
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Legenda:

Pontos de Amostragem
ZonaAbastecimento

A ZA3

A Za1

A ZA2
Captagdes

@ Caplagioda Lagoa

@ Coptagio da Praia

@  Leildes (Caplagdo da Fervenga)

Zonas de Abastecimento
] 287 MiRA CANTANHEDE
| ZA2PRAIADE MIRA
| BN P - P
N (YA )
1:50 000

----- Edital n.° 81/2017 -—-—



