MUNICIPIO DE MIRA
CAMARA MUNICIPAL

EDITAL N.° 24/16

---------- Raul José Rei Soares de Almeida, Presidente da Cadmara Municipal de Mira, no uso
de competéncia propria e nos termos do disposto no n.° 1, do Artigo 17°, do Decreto-Lei n.°

306/2007, de 27 de agosto, torna publico a divulgacdo dos dados sobre a qualidade da

agua para consumo humano relativos ao 1° trimestre do ano de 2016.
---------- Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de andlises periddicas efetuadas

na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua

(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
---------- O resumo dos resultados das analises efetuadas por um laboratério acreditado, os
elementos informativos para o cumprimento das normas da qualidade e os locais de

amostragem nas trés zonas de abastecimento do Concelho (ZA 1 — Mira, ZA 2 — Praia de

Mira e ZA 3 — Leitdes) sdo apresentados nos anexos deste edital.
---------- Para constar e para os devidos efeitos publica-se este edital e outros de igual teor
que serdo afixados nos locais proprios e publicados na Internet em www.cm-mira.pt. ---------

Pacos do Concelho, 18 de margo de 2016

O Presidentg ¢la Cmara Municipal

‘\,A' \d !
(Raul José Rei Soares'de Almeida, Dr.)




MUNlCiPIO’DE MIRA
CAMARA MUNICIPAL

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE MIRA (ZA 1) — CONCELHO DE MIRA
(resumo das anélises da qualidade da dgua da rede publica, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua aprovado pela ERSAR)

12 TRIMESTRE 2016
01 janeiro a 31 margo

£}
Parametro (unidades) :::::::g:_é;:;;z%? it ':;xp:':::lrs:ss Cu...,.?" b s G An:;ses
Minimo | Méximo VP do VP dad Realizad realizad
Escherichia coli (N/100 ml) (0] 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) (0] 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,32 0,54 == - 3 3 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Numero de col6nias a 22 2C (N/ml) Sem alteracao anormal 0 0 - - 1 1 100%
Numero de col6nias a 36 2C (N/ml) Sem alteragao anormal 0 0 e - 1 1 100%
Condutividade (11S/cm a 202C) 2500 627 627 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5e 59 7.9 7,9 0 100% 1 1 100%
Manganés (pg/L Mn) 50 14 14 0 100% 1 1 100%
Nitrato (mg/L NO;) 50 3,7 3,7 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 <2 <2 0 100% il 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvacdo (NTU) 4 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
ZONA DE ABASTECIMENTO CONTROLADA: ZA 1 - Mira | PONTOS DE CONTROLO: Centro de Satde — Mira; AceMil — Cabegas Verdes; Escola do 12 Ciclo de Portomar.
AVERIGUACAO DA SITUACAO DE INCUMPRIMENTO DO VALOR PARAMETRICO (causa e medida corretiva): Ndo existiram incumprimentos na zona de abastecimento de Mira.
CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DA PRAIA DE MIRA (ZA 2) - CONCELHO DE MIRA 12 TRIMESTRE 2016

(resumo das analises da qualidade da dgua da rede pUblica, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua aprovado pela ERSAR)

01 janeiro a 31 margo

N.2
Parametro (unidades) :::::::ag;_éatgg;’z%? Malte st supt:iéc::'s:ss Cump:fmento i dielvesliee) An:;ses

Minimo. | Méximo VP do VP dad Realizad, lizad
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,67 0,73 - - 3 3 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Numero de col6nias a 22 2C (N/ml) Sem alteracdo anormal 0 0 - - 1 1 100%
Numero de colénias a 36 2C (N/ml) Sem alteracdo anormal 0 0 - - 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 579 579 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100% Al 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7,8 7.8 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug/L Mn) 50 <10 <10 0 100% i 1 100%
Nitrato (mg/L NO;) 50 <1 <1 0 100% i 1 100%
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1 <1 0 100% il 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvacdo (NTU) 4 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%

ZONA DE ABASTECIMENTO CONTROLADA: ZA 2 - Praia de Mira | PONTOS DE CONTROLO: Aquinova — Praia de Mira; Café Sem Nome — Barra de Mira; Hotel Miravillas — Praia de Mira.

AVERIGUAGAO DA SITUACAO DE INCUMPRIMENTO DO VALOR PARAMETRICO (causa e medida corretiva): Ndo existiram incumprimentos na zona de abastecimento da Praia de Mira.

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DOS LEITOES (ZA 3) - CONCELHO DE MIRA
(resumo das analises da qualidade da agua da rede pUblica, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua aprovado pela ERSAR)

12 TRIMESTRE 2016
01 janeiro a 31 margo

= 5

Parametro (unidades) :::op:? l')'l‘.é;fr)i;;’z((:ll)? Molgieatidos hslllpzl:::'se? Cu-up-"‘ Niadodises Rspl An:I‘ises
Minimo | Méximo VP do VP dad lizad realizad
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual (mg/L) e 0,23 0,31 - - 3 3 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Nimero de col6nias a 22 2C (N/ml) Sem alteracdo anormal 0 0 - - 1 1 100%
Niimero de coléniasa 36 2C (N/ml) Sem alteracdo anormal 0 0 - - 1 4 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 467 467 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5e<9 7,6 7,6 0 100% 1 1 100%
Manganés (pg/L Mn) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L O;) 5 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluicio) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,3 <03 0 100% i 1 100%

ZONA DE ABASTECIMENTO CONTROLADA: ZA 3 — Leitdes | PONTOS DE CONTROLO: Restaurante Milénio — Leitdes; Centro de Dia dos Carapelhos; Largo do Ramalheiro.

AVERIGUAGAO DA SITUAGAO DE INCUMPRIMENTO DO VALOR PARAMETRICO {causa e medida corretiva): N&o existiram incumprimentos na zona de abastecimento dos Leitdes.




MUNICIiPIO DE MIRA
CAMARA MUNICIPAL

Zonas de Abastecimento, Captagodes e

Pontos de Amostragem da Qualidade da Agua
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