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MUNICiPIO DE MIRA
CAMARA MUNICIPAL

EDITAL N.° 44/18

QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
(resumo dos dados do 1° trimestre de 2018)
---------- Raul José Rei Soares de Almeida, Presidente da Camara Municipal de Mira, no uso
de competéncia prépria e nos termos do disposto no n.° 1, do Artigo 17°, do Decreto-Lei n.°

306/2007, de 27 de agosto, torna publico a divulga¢do dos dados sobre a qualidade da

agua para consumo humano relativos ao 1° trimestre de 2018.
---------- Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, com alteragbes
introduzidas no Decreto-Lei n® 92/2010, de 26 de julho, e com o Decreto-Lei n° 23/2016, de
3 de junho procedeu-se a verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de
analises periddicas mensais efetuadas na torneira do consumidor, segundo o Programa de
Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente — Entidade

Reguladora do Servigo de Aguas e Residuos (ERSAR).

---------- O resumo dos resultados das analises efetuadas por um laboratério acreditado, os
elementos informativos para o cumprimento das normas da qualidade e os locais de
amostragem nas trés zonas de abastecimento do Concelho de Mira (ZA 1 — Mira, ZA 2 —

Praia de Mira e ZA 3 — Leitdes) s8o apresentados no anexo deste edital.

-------—- Para constar e para os devidos efeitos publica-se este edital e outros de igual teor

que serao afixados nos locais préprios e publicados na Internet em www.cm-mira.pt. ------—-
Pagos do Concelho, 26 de junho de 2018

O Presidente da Camara Municipal

Lo4Lb

(Raul José l?el éoare# de Almeida, Dr.)

---— Edital n.° 44/2018 -----



MUNICIPIO DE MIRA
CAMARA MUNICIPAL

Programa de Controlo da Qualidade da Agua
para Consumo Humano 2018 - Concelho de Mira

Zonas de Abastecimento, Captacdes e Pontos de Amostragem da Qualidade da Agua

s

& ZA1 MIRA
Ed 1 zaz PRAIADE MIRA
|| Bz EiTOES

[- 2l

-—-- Edital n.° 44/2018 -----




¥

MUNICIPIO DE MIRA
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PCQA 2018 - resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento de Mira (ZA 1) ‘1 ;ﬁg‘fg?iﬁ%g

Veloe: N.° Analises . . . ’

Paradmetro (unidades) (VP;? g; éat‘;g:c; o Minimo Maximo Superiores % c%’g’v'g' o :g::da;:::: ’:1 e;?;l:f;s ::';:ﬁ:::::
DL n.° 152117 ¥R

Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias Coliformes (N/100ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) - 0,08 0,48 - — 3 3 100%
Alumninio (ug AllL) 200 <20 <20 0 100% 1 1 100%
Amoénio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
N.°Colénias 22°C (N/ml a 22°C) s/ alter, anormal N.D. N.D. - - 1 1 100%
N.°Colénias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter. anormal 1 1 -- - 1 1 100%
Condutividade (puS/cm, a 20 °C) 2500 592 592 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor (mg PtColl) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5295 7.7 7.7 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug Fell) 200 330 330 1 0% 1 1 100%
Manganés (pg Mn/L) 50 39 39 0 100% 1 1 100%
Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluigao) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de dilui¢éo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagao (UNT) 4 0.3 0.3 0 100% 1 1 100%
Antiménio (g SbilL) 50 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Arsénio (ug As/L) 10 1 1 1] 100% 1 1 100%
Benzeno (ug/L) 1.0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
Boro (mg BIL) 1,0 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Bromato (ug BrO3/L) 10 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Cédmio (ug Cd/L) 5.0 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Calcio {mg Call) - 64 64 -- - 1 1 100%
Chumbo (ug PbiL) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cianeto (ug CN/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg CuiL) 2.0 0,026 0,026 0 100% 1 1 100%
Crémio (pg Cril) 50 <5 <5 0 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetanc (pg/L) 3.0 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Dureza Total (mg CaCO3/L) - 210 210 - — 1 1 100%
Enterococos fecais (N/100ml) 0 0 o] 0 100% 1 1 100%
Fluoreto (mg F/L) 1.5 0,11 0,11 0 100% 1 1 100%
Magnésio (mg Mg/L) - 12 12 - - 1 1 100%
Mercurio (ug Ha/l) 1,0 <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Niquel (pg Ni/L) 20 11 11 0 100% 1 1 100%
Selénio {ug Se/l) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Cloreto (mg CI/L) 250 36 36 0 100% 1 1 100%
Sodio (mg Nall) 200 57 57 0 100% 1 1 100%
Sulfato (mg SO4/L) 250 176 176 0 100% 1 1 100%

Carbono Orgénico Total (mg C/L) s/ alter. anommal - o - = 0 0 s,
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L) 10 <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno (pg/L) <3 <3 - — 1 1 100%
Tricloroeteno (pg/L) - <0,5 <0,5 - — 1 1 100%

Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ugiL) 0,10 (;gﬁ‘zg) L:tioé??ga 0 100% 1 1 -
Benzo(b)fluoranteno (pg/L) - <0,005 <0,005 — - 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) <0,002 <0,002 - - 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (pg/L) - <0,004 <0,004 — - 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) - <0,004 <0,004 - - 1 1 100%

Trihalometanos Totais (ug/L) 100 27 27 0 100% 1 1 -
Cloroférmio (pg/L) - 3 3 - - 1 1 100%
Bromoférmio (pg/L) - 6 6 - - 1 1 100%
Bromodiclorometano (ug/L) - 6 6 - - 1 1 100%
Dibromoclorometano (ug/L) - 12 12 — -— 1 1 100%

Dose Indicativa (mSwv/ano) 0.1 * * * ‘ * * *

Alfa-total (BaiL) e ek 6,60 6.60 0 1 1

B-Total (Ba/L) ot g 2,03 2,03 0 1 1
Radao (Bg/L) 500 160 160 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 @22313) <0 0 100% 1 1 100%
Alacloro (ug/L) 0,10 <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Bentazona (pg/L) 0,10 <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina (pg/L) 0,10 <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Diurao (ug/L) 0,10 <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Terbutilazina (pg/L) 0,10 <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%

Analises
ZA PE Data Colheita Parametro Causas Incumprimento VEfifiCﬂ(_:*éO Medida tomadas ou a implementar
(AV.)
' #_Carectgn‘gtjcas nalufais 15/06/2018 # Né_o foram tomaqas medidas por ndo haver

Mira 14/03/2018 Ferro (hidrogeolégicas) da origem risco para a salde (parecer AS ou por

de agua

Ferro = 190 ug/L

auséncia de parecer)

# Informagao presente no portal da Entidade Reguladora - ERSAR

* Aguarda-se a conclusao da pesquisa dos radionuclideos efetuada a 15-05-2018 para concluir qual o resultado da dose indicativa

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagdo
N.D.- Ndo Detectado

-—- Edital n.°44/2018 —
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PCQA 2018 - resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento da Praia de Mira (ZA 2) 11 Jlsé?ff;ﬁzfni?;f
Par:r:Igtrricu An:Jioses % N.° Anélises . % Andlises
Parametro (unidades Minimo Maximo f Cumprimento : Andlises
( ) [\gf.lﬁ);asclchzir;o Su:::t.:;es d: VP Agendadas Rhsteate Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias Coliformes (N/100mi) 0 Q 0 0 100% 3 3 100%
Desinfectante residual (mg CI2/L) — 0,31 0,49 — - 3 3 100%
Aluminio (ug AIlL) 200 <20 <20 0 100% 1 1 100%
Amdnio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
N.°Colénias 22°C (N/ml a 22°C) s/ alter. anommal N.D N.D. — - 1 1 100%
N.°Colénias 36°C (N/ml a 36°C) s/ alter. anommal N.D. N.D. — — 1 1 100%
Condutividade (uS/cm, a 20 °C}) 2500 586 586 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor (mg PtColl) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (E. Sorensen) 26,5 e 59,5 7.9 7.9 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug FellL) 200 180 180 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug Mn/L) 50 3N 31 0 100% 1 1 100%
Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 <10 0 100% 1 1 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,50 <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 2.1 21 0 100% 1 1 100%
Cheiro, a 25°C (Fator de diluigéo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor, a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagao (UNT) 4 0,3 0.3 0 100% 1 1 100%
Antimoénio (ug Sbil) 50 <2 <2 0 100% 1 1 100%
Arsénio (ug As/L) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Benzeno (ugll) 1,0 <0,56 <0,5 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
Boro (mg B/L) 1,0 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Bromato (ug BrO3/L) 10 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Céadmio (ug Cd/L) 5,0 <1,0 <1.0 0 100% 1 1 100%
Caélcio (mg Call} - 71 71 — — 1 1 100%
Chumbo (ug PbiL) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cianeto (ug CN/L) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg Cull) 2.0 <0,010 <0,010 0 100% 1 1 100%
Cromio (pg CriL) 50 <5 <5 0 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetano (pg/L) 3.0 <0,5 <05 0 100% 1 1 100%
Dureza Total (mg CaCO3/L) - 240 240 - - 1 1 100%
Enterococos fecais (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Fluoreto (mg F/L) 1,5 0.13 0,13 0 100% 1 1 100%
Magnésio (mg Mg/L) — 15 15 — — 1 1 100%
Mercdrio (pg Hg/L) 1.0 <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Niguel (pg NilL) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Selénio (ug Sell) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Cloreto (mg CI/L) 250 36 36 0 100% 1 1 100%
Sédio (mg Na/L) 200 57 57 0 100% 1 1 100%
Sulfato (mg SO4/L) 250 140 140 0 100% 1 1 100%
Carbono Orgénico Total (mg C/L) s/ alter. anormal — - - - 0 0 —
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L) 10 <3 (Maicr LQ) <3 (Maior LQ) 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno (pg/L) - <3 <3 - - 1 1 100%
Tricloroeteno (pg/L) -— <0,5 <0,5 -- -- 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (pg/L) 0,10 <0,005 (Maior LQ) | <0,005 (Maior LQ) 0 100% 1 1 —
Benzo(b)fluoranteno (pug/L) -— <0,005 <0,005 - - 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (pg/L) o <0,002 <0,002 — - 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/L) -— <0,004 <0,004 - - 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) e <0,004 <0,004 - - 1 1 100%
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 22 22 0 100% 1 1 -
Cloroformio (pg/L) e <3 <3 — - 1 1 100%
Bromoformio (pg/L) -— 6 6 - - 1 1 100%
Bromodiclorometano (pg/L) -— 4 4 - - 1 1 100%
Dibromoclorometano (ug/L) -— 12 12 - o 1 1 100%
Dose Indicativa (mSv/ano) 0,10 >0,10 >0,10 1 0% 1 1 100%
Alfa-total (Bq/L) 0,10 (ivel de 2,35 2,35 0 - 1 1 -
&-Total (Bq/L) oL 0.84 0.84 0 = 1 1 -
Radéo (Bq/lL) 500 756 75,6 0 100% 1 1 100%
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 <0,014 (Maior LQ) | <0,014 (Maicr LQ) 0 100% 1 1 100%
Alacloro (ug/L) 0,10 <0,014 <0,014 1] 100% 1 1 100%
Bentazona (ug/L) 0,10 <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina (pg/L) 0,10 <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Diurdo (pg/L) 0,10 <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Terbufilazina (pg/L) 0,10 <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Andlises
ZA PE Data Colheita Parametro Causas Incumprimento Verificagdo Medida tomadas ou a implementar
(AV)
# Caracteristicas naturais 14/03/2018 ¢ "
Praia de Mira 19/02/2018 | Dose indicativa (hidrogeoiogig;i)ada origem de Dzsse isr:finﬁgi’va L de:g;riz;g;o:::;igg:aa::rélgﬂaacao da

# Informagao presente no portal da Entidade Reguladora - ERSAR
* A pesquisa dos radionuclideos efetuada a 14-03-2018 concluiu que o resultado da Dose Indicativa = 3.84 mSy

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagao
N.D.- Nao Detectado

-—- Edital n.°44/2018 —-
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PCQA 2018 - Resumo dos pardmetros pesquisados na zona de abastecimento dos Leitdes (ZA 3)

1° TRIMESTRE 2018
1 janeire a 31 margo

: M % 5411 N ’
Parimetro (unidades) \:—;l:‘;: :':g‘f TE‘: g.,:' .",J Minimo Maximo sﬁ;:lr;ii:s Cuv:gr‘l;r;'en!o ':93_'":;:::: R:::iég:::s :E‘:Ef:;:
aoV.P ke
Escherichia coli (U.F.C./100 mL) 0 0 0 4] 100 3 3 100
Coliformes Totais (U.F.C./100 mL) 0 0 0 0 100 3 3 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) -— 0,28 0,42 — -— 3 3 100
Aluminio (pg Al/L) 200 - - -- - 0 0 -
Amédnio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Colénias 22°C (U.F.C./mL) Sem alterag@o anormal N.D N.D. - -— 1 1 100
N.°Colénias 36°C (U.F.C./mL) Sem alteragio anormal N.D. N.D. - — 1 1 100
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 454 454 0 100 1 1 100
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 — - - — 0 0 -
Cor (mg PtColL) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
pH (E. Sorensen) 26,5 <95 7.8 7.8 0 100 1 1 100
Ferro (ug Fe/l) 200 - - - 0 0 -—
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) * 50 35 47 0 100 2 2 100
Nitrito (mg NO2/L) 0,5 - - — 0 0 -—
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <20 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Fator de diluigao) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Fator de diluigao) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvagdo (UNT) 4 <03 <0.3 0 100 1 1 100
Antiménio (ug SbiL) * 5,0 <2 <2 0 100 1 1 100
Arsénio (ug As/L) * 10 <1 <1 4] 100 1 1 100
Benzeno (uglL) * 1,0 <0.5 <0,5 0 100 1 1 100
Benzo(a)pireno (pg/L) 0,01 -— -— — —— 0 0 -—
Boro (mg B/L) * 1.0 <0.10 <0,10 0 100 1 1 100
Bromato (ug BrO3/L) * 10 <5 <5 0 100 1 1 100
Cédmio (ug Cd/L) * 5.0 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100
Célcio (mg Call) -— - - — -— 0 0 -
Chumbao (ug Pb/L) 25 - - - - 0 0 —
Cianeto (pug CN/L) * 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Cobre (mg Cull) 2 — — — -— 0 0 —
Croémio (ug CriL) * 50 <5 <5 0 100 1 1 100
1,2-Dicloroetano (pgiL) * 3.0 <0,5 <05 0 100 1 1 100
Dureza Total (mg CaCO3/L) -— = — — 0 0 -—
Enterococos fecais (N/100ml) 0 - - - -— 0 0 -
Fluoreto (mg F/L) * 1,5 0,10 0,10 0 100 1 1 100
Magnésio (mg Mg/L) - - - - - 0 0 -
Mercurio (ug Hg/L) * 1,0 <0,30 <0,30 0 100 1 1 100
Niquel (pg NilL) 20 - - -- - 0 0 -
Selénio (ug Sell) * 10 <1 <1 0 100 1 1 100
Cloreto (mg CI/L) * 250 22 22 0 100 1 1 100
Sédio (mg Na/l) * 200 16 16 0 100 1 1 100
Sulfato (mg SO4/L) * 250 50 50 0 100 1 1 100
Carbono Organico Total (mg C/L) Sem alteragdo anormal - - o - 0 0 -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L)* 10 <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) 0 100 1 1 100
Tetracloroeteno (pg/L) * - <3 <3 - o 1 1 100
Tricloroeteno (pg/L) * - <0,5 <05 - -— 1 1 100
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L) 0,1 — - - -— -— -— -
Benzo(b)fluoranteno (pg/L) -— — -— — -— 0 0 —
Benzo(k)fluoranteno (pg/l) - — - - -— 0 1] -
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - - - - - 0 0 —
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) — — - —= — 0 0 —
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 - e — - - —
Cloroférmio (ug/L) -— — - - — 0 [¢] -—
Bromoférmio (ug/L) - - - - - 0 0 -—
Bromodiclorometano (ug/L) o - - - - 0 0 -
Dibromoclorometano (ug/L) - - - — 0 0 —
Dose Indicativa (mSv/ano) * 0,10 <0,10 <0,10 0 100 1 1 100
Alfa-total (Bg/L) * 0,10 (Nivel de verificagao) <0,04 <0,04 0 - 1 1 -
B-Total (Bg/L) * 1,0 (Nivel de verificaggio) <0,10 <0,10 0 - 1 1 -
Radao (Bg/L) 500 - - - -— 0 0 -
e ; T = =

Pesticidas Totais (pg/L) 0,50 ; Mgi:)?lg) [ Mg.ﬂ(r)lg) 0 100 1 1 100
Alacloro (pg/L) * 0,10 <0,014 <0,014 0 100 1 1 100
Bentazona (ug/L) * 0,10 <0,014 <0,014 0 100 1 1 100
Desetilterbutilazina (pg/L) * 0,10 <0,014 <0,014 0 100 1 1 100
Diuréo (pg/L) * 0,10 <0,014 <0,014 0 100 1 1 100
Terbutilazina (ug/L) * 0,10 <0,014 <0,014 0 100 1 1 100
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagac
N.D.- Nao Detectado

* Parametro analisado pela entidade abastecedora em alta — INOVA, Empresa Municipal de Cantanhede

-—- Edital n.°44/2018 —







