DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE 2 2 TRIMESTRE
Entidade Abastecedora: MIRA
A ZONA DE ABASTECIMENTO 1 | ZA1 MIRA: com origem nas captagBes da Lagoa, abastece as povoagbes de
CAMARA MUNICIPAL DE MIRA Mira, Lagoa, Portomar, Cabego, Seixo, Cabegas Verdes, Presa, Valeirinha, Casal de S50 Tomé, Carromeu e Ermida. 2019
{ver mapa em anexo)
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se 3 verificacdo da qualidade da dgua da rede piblica, através de anilises periédicas na
do d de G da Qualidade da Agua (PCOA) pela (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andiises N.2 Andlises (PCQA) %
Parametro (unidades) = = superiores | * CTaPument Anslises
nidade Minimo Méiximo v Previstas | Realizadas Realizad
|Escherichia coli {E. Coli} 0 N/100 mi 0 0 0 100% 3 3 100%
|Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 0 0 100% 3 3 100%
|Desinfetante residual — mg/l 0,05 21 — — 3 3 100%
|cheiroa 25 2C 3 Fator de diluigao <1 <1 0 100% 1 1 100%
|sabor a 25 2C 3 Fator de diluicso <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH 26,5e<9,5 | Unidades pH 7,2 7.2 0 100% 1 1 100%
[Condutividade 2500 pS/em a 20°C 568 563 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mgll PtCo <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvagio 4 UNT 0,38 0,8 0 100% 1 1 100%
|Enterococos fecals 0 N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%
|Nimero de colénias a 22 2C == N/mi W Nzo 2t = 1 1 100%
Ini de colénias a 36 2C — Niml Nio N — — 1 1 100%
|oxidabilidade 50 mg/ O, 24 24 0 100% 1 1 100%
|Fesro 200 ygll Fe 690 690 1 0% 1 1 100%
|Manganés 50 g/l Mn 78 78 1 0% 1 1 100%
|Dose indicativa 0,10 mSv >0,1 >0,1 1 0% 1 1 100%
|Clostridium perfringens 0 NAOO mi 0 0 0 100% 1 1 100%
[Aluminio 200 poil Al <20 <20 0 100% 1 1 100%
[Aménio 0,50 'mg/l NH, <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
[Antiménio 5,0 pg/l Sb <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Arsénio 10 ugh As 0,07 0,07 0 100% 1 1 100%
|Benzeno 1.0 poll <05 <0,5 0 100% 1 1 100%
|eenzolalpirenc 0.010 ugh <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
|Boro 1.0 mg1 B <0,1 <01 o 100% 1 1 100%
|Bramatos 10 wgh BrO, <S <5 0 100% 1 1 100%
Cédmio 5,0 g Cd <1 <1 0 100% 1 1 100%
Célclo — mg/l Ca 65 65 L — 1 1 100%
Clanetos 50 ug CN <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cloretos 250 mg/l CI 27 27 0 100% 1 1 100%
Cloritos 07 mgh CIO; <0,01 <0,01 0 100% 1 1 100%
Cloratos 0.7 'mg/l CIO, 0,074 0,074 0 100% 1 1 100%
[Chumbo 10 pg/l Pb <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cobre 20 mg/l Cu 0,055 0,055 0 100% 1 1 100%
|Crémio 50 ugll Cr <5 <5 0 100% 1 1 100%
|12 - didoroetano 3.0 ugh <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
[pureza total = mg/l CaCOs 210 210 — — 1 1 100%
|n 1,5 mgh F 0,28 0,28 0 100% 1 1 100%
|Hidrocarbonetos Arométicos Polididicos (HAP): 0,10 poll < 0,005 < 0,005 0 100% 1 1 100%
Benzof{b)fluoranteno — poht < 0,005 <0,005 - — 1 1 100%
Benzo{k)fluoranteno — pgll < 0,002 < 0,002 - — 1 1 100%
Benzo{ghi)peril — ugll <0,004 <0,004 — — 1 1 100%
indeno{1,2,3-cd)pl: — ugll <0,004 <0,004 - - 1 1 100%
|magnési = mgll Mg 12 12 — — 1 1 100%
|ntratos 50 mg/l NOs <1 <1 0 100% 1 1 100%
|nitritos 0,50 mg/t NO, <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
[Merqirio 1,0 1gh Hg <03 <0,3 0 100% 1 1 100%
[niquel 20 ug/ Ni 5 5 0 100% 1 1 100%
Pesticidas - totals 0.50 Lgh <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Aladoro]l 0,10 pgh <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Bentazona] 0,10 ugh <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Clorpisifos] 0,10 poll <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Desetiltesbutilazina] 0,10 pohl <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Dimetoato] 0,10 ugh <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Diurio]  0.10 pgh <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
mcea]l 0,10 poll <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
S-Metoladoro] 0,10 poft <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Terbutilazina] 0,10 ughl <0,05 <0,05 [ 100% 1 1 100%
Ometoato]  0.10 ugh <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
imidadopride]  0.10 ygh <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Oxadlaziio] 0,10 ugh <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
|Selénio 10 __jgh Se <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
|sédio 200 mg/l Na 47 a7 [} 100% 1 1 100%
{Sulfatos 250 mg/l SO, <5 <5 0 100% 1 1 100%
Tetrach e Tridoroeteno: 10 __pgn <3 <3 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno — pgh <3 <3 — = 1 1 100%
Trick —_— pghl <05 <0,5 — -— 1 1 100%
Trihalometanos - totais (THM): 100 ugh 50 50 0 100% 1 1 100%
Corofisrmio — pgl 20 20 — — 1 1 100%
B férmio — pgi <3 <3 peng — 1 1 100%
Bromodidorometano] — poll 19 19 — — 1 1 100%
Dib d — pg 11 11 — — 1 1 100%
Alfa-total 0.10 Bg/l 45 45 1 0% 1 1 100%
|Beta-total 1,00 B/l 0,73 0,73 0 100% 1 1 100%
|RadSo 500 Bq/l 278 278 0 100% 1 1 100%
Aversiguagdio das situagBes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas) constantes no portal da ERSAR: Ocorreram incumprimentos aos parametros Ferro, Manganés e Dose Indicativa e
Alfa-total. As d se as i 37 'ldaoﬂge;ndewnﬁofommmadsmedwaswneﬁm,mseﬁsmumﬂamdemlhmmﬂmAermcﬁo.
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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE
R 2 2 TRIMESTRE
Entidade Abastecedora: MIRA
CAMARA MUNICIPAL DE MIRA ZONA DE ABASTECIMENTO 2 |ZA2 PRAIA DE MIRA, com origem nas captagdes da Praia de Mira e da Lagoa, 2019
abastece as povoagies de Praia de Mira e Barra. {ver mapa em anexo)
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lef n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se 3 vesificagfio da qualidade da dgua da rede piblica, através de andlises
peridicas na tomeira do consumidor, do o Progr de G da Qualidade da Agua (PCOA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico Valores obtidos N.2 Andlises N.2 Andlises (PCQA) %
Parimetro (unidades) e = oy m'::"',:'“‘” Andfises
vP Unidade Minimo Midmo P Previstas | Realizadas Realizadas
|Escherichia coli (E. Coll) 0 NA00 mi 0 0 0 100% 3 3 100%
|Bactésias coliformes 0 N/100 mi 0 0 0 100% 3 3 100%
|Desinfetante residual — ma/l <0,05 0,32 — — 3 3 100%
|cheiroa 25 2C 3 Fator de diluicéo <1 <1 0 100% 1 1 100%
|Sabor a 25 2C 3 Fator de diluigao <1 <1 0 100% 1 1 100%
|oH 26,595 | Unidades pH 78 7,8 0 100% 1 1 100%
|condutividade 2500 pS/cm a 20 °C 583 583 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/l PtCo <5 <5 0 100% 1 1 100%
[Turvagio 4 UNT 03 03 0 100% 1 1 100%
|Entesococos fecais 0 NA00 mi 0 0 0 100% 1 1 100%
|Nimero de colénias a 22 ¢C — N/ml N N - — 1 1 100%
|NGmero de colénlas a 36 °C — N/ml & 5 - — 1 1 100%
|Ferro 200 ug Fe 68 68 0 100% 1 1 100%
|Dose indicativa 0,10 mSv >0,1 >0,1 1 0% 1 1 100%
|Clostridium perfringens 0 NA00 mi 0 0 0 100% 1 1 100%
| Alumiénio 200 Hg/L Al <20 <20 0 100% 1 1 100%
| Amédnio 0,50 'mg NH, <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Antiménio 50 po/l Sb <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
| Arsénio 10 ugll As 0,54 0,54 0 100% 1 1 100%
|Benzeno 1,0 ugh <05 <0,5 0 100% 1 1 100%
|Benzo(a)pirenc 0,010 uoh <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
|Boro 1.0 mall B <0,1 <0,1 0 100% 1 1 100%
|8romatos 10 g BrOy <5 <5 0 160% 1 1 100%
|Cadmio 5.0 ygil Cd <1 <1 0 100% 1 1 100%
Célcio = mg/ Ca 55 55 o - 1 1 100%
(lanetos 50 pg CN <1 <1 0 100% 1 1 100%
|coretos 250 mgh Cl 36 36 0 100% 1 1 100%
|Cloritos 0,7 mg/| CIO, <0,01 <0,01 0 100% 1 1 100%
|dloratos 0.7 mg/{ CiOs 0,13 0,13 0 100% 1 1 100%
|chumbo 10 pg Pb 3 3 0 100% 1 1 100%
|Cobre 2,0 mali Cu 0,029 0,029 0 100% 1 1 100%
|Crémio 50 ugh Cr <5 <5 0 100% 1 1 100%
|1,2 - didoroetano 3.0 polt <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
|pureza total — mgA CaCO, 200 200 — — 1 1 100%
1,5 mg/ F 0,19 0,19 0 100% 1 1 100%
|Hidrocarbonetos Arométicos Policidicos (HAP): 0,10 ugh <0,005 <0,005 0 100% 1 1 100%
Benzo{b)iuoranteno — pgh < 0,005 < 0,005 — — 1 1 100%
Benzo{k)fluoranteno| —_ poh < 0,002 < 0,002 — = 1 1 100%
Benzo{ghi)pesileno — pgll < 0,004 < 0,004 .- - 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno = ugll <0,004 <0,004 o - 1 1 100%
|magnésio — mg/l Mg 15 15 — — 1 1 100%
|manganés 50 po/l Mn <10 <10 0 100% 1 1 100%
|N||ra‘|ns 50 mg/l NO, <1 <1 0 100% 1 1 100%
Nitritos 0,50 mg/l NO, <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
|Mercirio 1,0 pol Hg <03 <03 0 100% 1 1 100%
|Niquel 20 ugh Ni <5 <5 0 100% 1 1 100%
|Oxidabilidade 50 mg/l O, <2 <2 0 100% 1 1 100%
|Pesticidas - totais 0,50 ugh <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Aladoro] 0,10 yghl <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Bentazona 0,10 pgh <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Clompirifos| 0,10 ugh <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina]l 0,10 g <0,05 <0,05 [} 100% 1 1 100%
Dimetoato] 0,10 ugh <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
lurS 0.10 poll <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
mcral o010 ugll <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
S-Metoladoro] 0,10 ugh <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Terbutilazina]  0.10 pghl <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Ometoato] 0,10 pgh <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
imidadopride]  0.10 pgh <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Oxadlazio] 0,10 pgll <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
|Selénio 10 ugh Se <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
|sédio 200 mg/l Na 36 36 0 100% 1 1 100%
|suifatos 250 mg/t SO, 130 130 0 100% 1 1 100%
Tetradoroeteno e Tridoroeteno: 10 pol <3 <3 0 100% 1 1 100%
i = pgh <3 <3 = = 1 1 100%
Tridoroeteno — pgll <0,5 <0,5 — — 1 1 100%
Trihalometanos - totais (THM): 100 pgh 10 10 0 100% 1 1 100%
Cloroférmio) — pgfl <3 <4 - — 1 1 100%
férmio — ugh 6 6 — = 1 1 100%
didl = pon <3 <3 s = 1 1 100%
Dibromociorometano - _pol 4 4 - = 1 1 100%
Alfs-total 0.10 Bqg/l 1,63 1,63 1 0% 1 1 100%
Beta-total 1,00 Bg 0,37 0,37 [ 100% 1 1 100%
|Ra|l50 500 Bq 354 35,4 0 100% 1 1 100%
|Céiculo da Dose Indicativa 500 = 2,88 2,88 0 100% 1 1 =
Averiguadodassimagﬁsde incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas) constantes no portal da ERSAR: Ocorram incumprimentos aos pardmetros Dose indicativa e Alfa-total. As
se s isticas dgorig deigua.Naoforanwmadasmedldascorreuvas,masenm]éumplanodeuabalhosmvlslaasuamecdo.
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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO °
= : CONCELHO DE MIRA 2 2 TRIMESTRE
Entidade Abastecedora:
a ZONA DE ABASTECIMENTO 3 | ZA3 LEITOES: com origem nas captagbes da Fervenga, abastece as
CAMARA MUNICIPAL DE MIRA povoagies de Leites, Lentisqueira, Colmeal, Cavadas, Corujeira, Ameiro, Cabego Redondo Pequeno, 2019
Corticeiro-de-Baixo e Carapelhos (ver mapa em anexo)
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, almzdopelonemuln 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se 2 verificacio da qualidade da dgua da rede piiblica, através de andlises
peri6dicas na tomeira do consumidor, o Prog de G lo da Quakidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente {(ERSAR).
Valor Paramétrico {VP) Valores obtidos N.2 Anilises % N.2 An4fises (PCQA) %
Pardmetro (unidades) = . superiores | Cumprimento 3 = Anslises
VP Unidade Minimo Méximo v do VP Previstas | Realizadas Realizadas
Escherichia coli {E. Coli) 0 N/100 ml 0 0 0 100% 3 3 100%
|Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 0 0 100% 3 3 100%
|pesinfetante residual — mgh 0,12 0,26 — — 3 3 100%
Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluigo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabora 25 °C 3 Fator de diluigao <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH 26,5e<95| Unidades pH 7.8 7.8 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 pS/cm a 20°C 493 493 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/ PiCo <5 <5 0 100% 1 1 100%
[Turvacio 4 UNT <03 <0,3 0 100% 1 1 100%
|Enterococos fecais 0 N/100 mi 0 0 0 100% 1 1 100%
|Ntimero de colénias a 22 2C = N/ml NSodetectado | Nio detectado = — 1 1 100%
N de colénias a 36 2C — N/ml 26 2 = — 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mi 0 0 0 100% 1 1 100%
Aluminio 200 ugh_ Al <20 <20 0 100% 1 1 100%
[Aménio 0,50 'mgA NH, <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Antiménio” 50 ugA Sb <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Arsénio” 10 pghAs 0,06 0,06 0 100% 1 1 100%
|Benzeno™ 1,0 pg <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
|Benzofa)pireno 0,010 ughl <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
Boro™ 1.0 mgh B <0,1 <0,1 0 100% 1 1 100%
Bromatos™ 10 pgA BrO; <5 <5 0 100% 1 1 100%
Cédmio" 50 pgA Cd <1 <1 0 100% 1 1 100%
Calcio = mgh Ca 67 67 — o 1 1 100%
Cianetos' 50 Hgl CN <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cloretos 250 mgh C! 23 23 0 100% 1 1 100%
Cloritos 0,7 mg/l C'0; <0,01 <0,01 0 100% 1 1 100%
Cloratos 0.7 mgA Ci0; <0,005 < 0,005 0 100% 1 1 100%
Chumbo 10 pg Pb 6 6 0 100% 1 1 100%
Cobre 2,0 mgA Cu 0,071 0,071 0 100% 1 1 100%
Crémio 50 ugh Cr <5 <5 0 100% 1 1 100%
1,2 —dicloroetano’ 3.0 ug <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
IDureza total = mg/l CaCO; 220 220 — — 1 1 100%
Ferro 200 pgi Fe <10 <10 0 100% 1 1 100%
Fi i 1.5 mg/l F 0,15 0,15 0 100% 1 1 100%
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (HAP): 0,10 pgd <0,005 <0,005 0 100% 1 1 100%
Benzo{b)fluoranteno — pgl < 0,005 < 0,005 - == 1 1 100%
Benzo{k)fluoranteno — pgh < 0,002 < 0,002 — — 1 1 100%
Benzo{ghi)perileno = pgl <0,004 <0,004 = = 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno = ug <0,004 <0,004 — - 1 1 100%
|Magnésio = mgl Mg 13 13 = — 1 1 100%
Manganés 50 pgl Mn <10 <10 0 100% 1 1 100%
|mtmos‘ 50 mgA NOg 4,7 47 0 100% 1 1 100%
|Nitritos 0.50 mg/ NO, <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
|mercirio® 1,0 ol Ho <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
|niquel 20 oA Ni <5 <5 0 100% 1 1 100%
|Oxidabilidade 5,0 mgh O, <2 <2 0 100% 1 1 100%
|Pesticidas-totais” 0,50 poh <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Alacloro] 0,10 ug <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Benta 0.10 pgh <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Clorpirifos|  0.10 ugh <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina]  0.10 yigh <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Dimetoate] 0,10 ugh <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Diurdo] 0,10 ng <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
McPA] 0,10 po <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
S-Metolacloro| 0,10 ugh <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Terbutilazina] 0,10 ygh <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Ometoato] 0,10 ugh <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Imidaclopride] 0,10 pgh <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Oxadiazio] 0,10 ugh <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Selénio’ 10 pol Se <05 0,05 0 100% 1 1 100%
Sédio’ 200 mg/l Na 12 12 0 100% 1 1 100%
[Sulfatos™ 250 mg/l SO, 50 50 0 100% 1 1 100%
' e Tricl B 10 gl <3 <3 [ 100% 1 1 100%
Tetrack = pg <3 <3 - — 1 1 100%
Tricloroeteno — pgh <05 <05 - — 1 1 100%
Trihalometanos - totais (THM): 100 pol <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Cloroférmio — pgh <3 <3 - — 1 1 100%
Bromoférmio — gl <3 <3 — e 1 1 100%
Bromodiclorometano — uoll <3 <3 — — 1 1 100%
Dibromociorometano — pgl <3 <3 - - 1 1 100%
|pose Indicativa® 0,10 mSv <0,1 <0,1 0 100% 1 1 100%
|Rad3o 500 Bol <10 <10 0 100% 1 1 100%
|NOTA 1: Parsmetros analisados pela entidade gestora em alta (INOVA)
|informagSo complementar relativa 3 averiguaciig'das situhcBes dé incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): NSo ocorreram incumprimentos
O Presidente da Camara: (‘4 0 J/r -Dﬂ @ Publicitagio no website (www.cm-mira.pt): 03/09/2019
AN L




